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ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766 
ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

До: 
Фирма: 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публично състезание с номер  ТТ001630 и предмет 
„Доставка на технологично оборудване за хлораторни 

станции“ 

Дата: 17.7.2017 г. 

  

От: 
Факс: 

Телефон: 

Общо страници:2  

С. Поборников 
81 22 588/589 
81 22 456 

 

Относно: отговор на поставен въпрос. 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 
състезание получихме следното запитване за допълнителни разяснения и уточнения по позициите от ценовата таблица: 

Въпроси  Отговори 

По  позиция 2 „Спирателен кран 1“ за 
събирателен фланцови колектор за хлор“ Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 1: Нужна ли е доставката на контра 
фланци към търсения кран? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 2: Ако трябва да се доставят контра 
фланци, моля да се уточни дали те да са за 
челно заваряване или да са на резба 1“? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 3: Нужна ли е доставката на крепежи, 
като болтове, гайки и уплетнения? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

По  позиция от 13 до 18 „вакуум хлор апарати“ Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 1: Нъжно ли е ротаметрите да са 
вградени в вакуум хлор апарата?  Ако не, 
желаете ли бъде включена връзката между хлор 
апарата и ротаметъра? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 
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По  позиция 22 и 23 „Автоматичнен 
превключвател“ Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 1: Желаете ли цялата окомплектовка да е 
монтирана на табло произведено от доставчика 
или компенентите могат и ще се монтират на 
стена без полипропиленово табло? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

По  позиция 51 „Филтър за глор газ до 10 kg/h” Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 1: За какъв филтър става въпрос? За 
филтърно платно, което се монтира във входния 
вентил на съществуваш вакуум хлор апарат или 
за фирлтър с тяло и керамичнен елемент? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

По  позиция 52 „Фланцови филтър за хлор с 
цилиндричен филтърен елемент“ Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 1: Желаете ли към филтъра да бъде 
доставени и контра фланци? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

Въпрос 2: Ако трябва да се доставят контра 
фланци, моля да се уточни дали те да са за 
челно заваряване или да са на резба 1“? Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

По обособена позиция от 5 до 10 „Съберателни 
фланцови колектори“ 
Въпрос 1: В заданието е записано, че към всеки 
колектор трябва да има съответния брой 
спирателни вентили, които от своя страна са 
описани в поз.1 от Вашето задание. Дали 
колекторите трябва да се доставят с вентили или 
не? 
 Участниците следва да се придържат към техническата спецификация на конкурсния документ. 

 С уважение, 
Сергей Поборников 
Старши специалист “Снабдяване” 


